Trafax

Superintend VR-16
Felstromsrela till 5-ledarnat

Kort bruksanvisning
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Inledning

| denna anvisning beskrivs kort anvandargranssnittets funktion och dess anvandning.

Menyvalen

Apparaten ar i grundldage nar stromavkannaren ar kopplad till den och strommen ar
pakopplad. Genom stromavkannaren gar ingen strom (bild 1) eller nar strotmmen
understiger den installda felgréansen syns en bild av en sensor pa skarmen (bild 2).
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Bild 1 Grundlage. Bild 2 Strommen understiger den installda griansen i grundlaget.

Fran grundlaget kan man forflytta sig till menyerna genom att halla M(meny)-knappen
nedtryckt. Nar M-knappen ar nedtryckt byts menyerna med en liten fordrdjning. Val av
meny sker genom att sldappa upp M-knappen vid den énskade menyn.
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Bild 3 Nir M(meny)-knappen &dr nedtryckt roterar valet fran en meny till en annan med en liten
fordrojning. Val av meny sker genom att slappa upp M(meny)-knappen.
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2.1 Limit Meny (L)

Efter val av Limit-menyn visas det nuvarande instéllningsvardet pa skarmen. Med korta
tryck pa M-knappen flyttar man sig fran ett val till ett annat. Valet bekraftas med ett langt
tryck pa R(reset / set)-knappen. Efter att valet bekraftats atergar man till grundlaget. Som
gransvarde kan man valja 30mA, 100mA, 300mA, 500mA, 1A, 3A eller 10A (bild 4).
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Bild 4 Val av gransvarde med korta tryck pa M(meny)-knappen. Valet bekrdftas med ett langt tryck pa
R(reset / set)-knappen.
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2.2 Delay Meny (d)

Efter val av Delay-menyn visas det nuvarande installningsvardet pa skarmen. Med korta
tryck pa M-knappen flyttar man sig fran ett val till ett annat. Valet bekraftas med ett langt
tryck pa R(reset / set)-knappen. Efter att valet bekraftats atergar man till grundlaget. Som
fordrojning kan man valja 100ms, 500ms, 1s, 3s, 5s eller 10s (bild 5).
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Bild 5

Val av fordrojningstid med korta tryck pa M(meny)-knappen. Valet bekriftas med ett langt tryck

pa R(reset / set)-knappen.
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2.3 Sensor Meny (S)

Efter val av Sensor-menyn visas det nuvarande instéllningsvardet pa skarmen. Med korta
tryck pa M-knappen flyttar man sig fran ett val till ett annat. Valet bekraftas med ett langt
tryck pa R(reset / set)-knappen. Efter att valet bekraftats atergar man till grundlaget. Som
sensor kan man valja VMI25, VMI35, VMI60, VMI95, VMI130 eller VMI200 (bild 6).
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Bild 6 Val av sensor med korta tryck pa M(meny)-knappen. Valet bekriftas med ett langt tryck pa
R(reset / set)-knappen.
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2.4 Error Meny (E)

Efter val av Felminne-menyn visas det nuvarande installningsvardet pa skarmen. Med korta
tryck pa M-knappen flyttar man sig fran ett val till ett annat (bild 7). Valet bekraftas med
ett langt tryck pa R(reset / set)-knappen. Efter att valet bekraftats atergar man till
grundlaget. Med valet kan man vélja om apparaten minns felldget nar strommen kopplas
tillbaka. | ON-laget blir fellaget i minnet fastan det inte skulle vara i kraft och i OFF-laget
aterstalls fellaget om strommen kopplas av och om felet har raderats.
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Bild 7 Val av minne ON / OFF med korta tryck pa M(meny)-knappen. Valet bekriftas med ett langt

tryck pa R(reset / set)-knappen.

3 Lagenvid anvandning

3.1 Normal funktion

Apparaten ar i grundldage nar stromavkannaren ar kopplad till den och strommen ar

pakopplad. Strém gar inte genom stromavkannaren (bild 8). Nar strommen understiger

felgréansen syns en bild av en sensor pa skdrmen (bild 9). Fran grundlaget kan man flytta sig

till val av meny.
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3.2

3.3
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Bild 8 Grundlage. Bild 9 Strémmen understiger den installda griansen i grundlaget.

Alarm

Alarmlaget ar aktivt om strommen Overstiger den installda gransen och Overstigningen
varar langre an den installda fordrojningen. | alarmlage ser skarmen ut som i bild 10.
Bokstaven A och en blinkande LED indicerar alarm. | alarmlaget frigors reldat. Den matta
strommens varde ar 158maA.
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Bild 10  Skdrmen i alarmlage

Varning

Nar den matta strommen oOverstiger den instdllda stromgransen ser skarmen ut som i bild
11. Bokstaven P och en blinkande LED indicerar varning, varningslaget ar aktivt om
strommen Overstiger den instdllda gransen men Overstigningen varar kortare an den
installda fordréjningen. Den matta strommens varde dar 158mA.
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Bild 11  Skarmen i varningslage
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3.4 Sensorfel

Om sensorn fattas eller apparaten inte av annan orsak kan testa sensorn meddelar
apparaten om ett fel. Skairmen ser ut som i bild 12. Bokstaven F och en blinkande LED
indicerar fel. | fellaget frigors relat.
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Bild 12. Skdrmen indicerar sensorfel.

4 Att kvittera fellagen

Fellagen kan kvitteras genom att halla R(reset / set)-knappen lange nedtryckt. Kvittering
kan inte utforas om fellaget ar pa.

Fellaget kan ocksa kvitteras genom att halla apparatens spanningar borta tillrackligt lange
nar Error Memory installningen ar i OFF-lage.

Muuntnsahko ElEAE

Niittylanpolku 4, P.O. Box 10, F1-00621 Helsinki, Finland
Tel. +358 207 933 700, Fax +358 207 933 746 1
www.trafox.f




